Sidlo: PraZsk4 544 VODAK Humpolec, S.r.0. Laboratot: LuZicka 1673
396 30 Humpolec Telefon: 565533150, 565533381 396 01 Humpolec

Adresa: mé&sto Horn{ Cerekev

Protokol o zkousce ¢. 2025/2327

Misto odbéru:  Horni Cerekev, vodojem &.1,

Odbér provedl:  p. Viktora, VODAK s.r.0. Ptijem provedl: Lepe3kova Dana
Typ vzorku: kraceny rozbor Datum pfijmu:  20.10.2025
Datum odb&ru: ~ 20.10.2025 Datum ukonéeni: 24.10.2025
Klasifikace vzorku: pitnd voda
Nazev zkousky Jednotka Nalezena Limitni Nejistota SOpP
hodnota hodnota méfeni metody
chemické analjzy
Pach pfijatelny 127
Chut' pfijatelna 1727
Barva mg/l Pt 5 20 (MH) +12 % 121
Z4kal ZF(n) < 0,50 5 (MH) /13
Vépnik a hotéik mmol/l 1,20 2-3,5 (DH) +6 % 1124
Chemicka spotfeba kysliku ChSK-Mn mg/l 1,80 3 (MH) +20 % /18
Zelezo mg/l 0,020 0.2 (MH) £11% Vil
Dusitany mg/l 0,007 0.5 (NMH) +7% 177
Dusi¢nany mg/l 15,3 50 (NMH) +7 % /8
Chloridy mg/l 30,5 250 (MH) +12 % 1725
Amonné ionty mg/l < 0,050 0,5 (MH) 179
fyzikdInt analyzy
Konduktivita pfi 25°C mS/m 30,4 125 (MH) +7% 12
pH 7.2 6,5-9,5 (MH) +0,1 /10
Teplota méfeni pH °€ 20,0 1/10
mikrobiologické analyzy
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 (MH) 1720
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 (NMH) 1720
Potty kolonii pti 36°C KTJI/ml 0 40 (DH) /19
Poéty kolonif pfi 22°C KTJ/ml 8 200 (DH) /19
Enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) 1/28
odbér vzorkii
odbér vzorki pitné vody - VII/15
Legenda:

MH-mezni hodnota, DH-doporuéena hodnota, NMH-nejvy33i mezni hodnota
Zdrojem limitnich hodnot je Vyhlaska & 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Nejistota méfeni (= %) = uvedena nejistota je rozsifend nejistota na hlading pravdépodobnosti U=95% pro koeficient rozgifeni k=2 a
zahrnuje viechny pfispévky laboratornich &innosti.

Tento protokol miZe byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast pouze s pisemnym souhlasem laboratote. Vysledky zkousek se tykaji
pouze pfedmétu zkoudky a nenahrazuji jiné dokumenty. Laboratof je akreditovana St¥ediskem pro posuzovani zpiisobilosti laboratofi
ASLAB pod & 547

' o = Be. Lucie Tamova
V Humpolci, 24.10.2025 W a W 20 Vedouci l‘aboratoi'i
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Sidlo: Prazska 544
396 30 Humpolec

VODAK Humpolec, s.r.o.
Telefon: 565533150, 565533381

Laboratof: Luzicka 1673
396 01 Humpolec

Misto odbéru:

Adresa: mé&sto Horni Cerekev

Protokol o zkousce ¢. 2025/2328

Horni Cerekev, &.p. 209 ZS,

Odbér provedl:  p. Viktora, VODAK s.r.0. Pfijem provedl: Lepeskova Dana
Typ vzorku: kraceny rozbor Datum piijmu: ~ 20.10.2025
Datum odbéru:  20.10.2025 Datum ukonéeni: 24.10.2025
Klasifikace vzorku: pitna voda
Nazev zkou$ky Jednotka Nalezena Limitni Nejistota SOopP
hodnota hodnota méfeni metody
chemické analyzy
Pach pfijatelny 1727
Chut’ prijatelna 127
Barva mg/1 Pt 5 20 (MH) +12% 121
Zakal ZF(n) < 0,50 5 (MH) 113
Vapnik a horeik mmol/l 1,20 2-3,5 (DH) +6% 124
Chemicka spotieba kysliku ChSK-Mn mg/l 0,33 3 (MH) +20 % /18
Zelezo mg/l 0,020 0,2 (MH) £11% /11
Dusitany mg/l 0,007 0,5 (NMH) +7% /7
Dusiénany mg/l 15,8 50 (NMH) +7% /8
Chloridy mg/l 30,5 250 (MH) +12 % 1/25
Amonné ionty mg/l < 0,050 0,5 (MH) 179
Chlor volny mg/l 0,04 0,3 (MH) +18%  Ul4
fyzikdini analyzy
Konduktivita pfi 25°C mS/m 30,4 125 (MH) +7 % /12
pH 7,1 6,5-9,5 (MH) +0,1 /10
Teplota méfeni pH 2o 20,0 /10
mikrobiologické analyzy
Koliformni bakterie KTJ/100 mi 0 0 (MH) 1720
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 (NMH) 1720
Pocty kolonif p¥i 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) /19
Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 (DH) 1719
Enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) /28
odbér vzorkii
odbér vzorkil pitné vody - VII/15
Legenda:

MH-mezni hodnota, DH-doporugena hodnota, NMH-nejvy3$i mezni hodnota
Zdrojem limitnich hodnot je Vyhlagka ¢. 252/2004 Sb. v aktuélnim znéni.

Nejistota méfeni (+ %) = uvedend nejistota je roziifena nejistota na hlading pravdépodobnosti U=95% pro koeficient rozéiteni k=2 a
zahmuje viechny piispévky laboratornich ¢innosti.
Tento protokol miZe byt reprodukovan jeding cely, jeho ¢ast pouze s pisemnym souhlasem laboratote. Vysledky zkousek se tykaji

pouze ptedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty. LaboratoF je akreditovana St¥ediskem pro posuzovani zptsobilosti laboratofi
ASLAB pod &. 547

V Humpolei, 24.10.2025
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VODPAMK HUMPOLEC, s.r.o.
IC0: 49050541 « DIC: C24905054]

SKA 544, PSC 396 30

Laboratorni informaéni a manazersky systém ANALAB

Bc. Lucie Tamova
Vedouci l‘aboratoﬁ
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Sidlo: PraZska 544
396 30 Humpolec

VODAK Humpolec, s.r.o.
Telefon: 565533150, 565533381

Laboratof: Luzickd 1673
396 01 Humpolec

Adresa: mésto Horni Cerekev

Protokol o zkousSce €. 2025/2465

Misto odbéru:  Horni Cerekev, &.p. 41 M&U,

Odbér provedl:  p. Viktora, VODAK s.r.o.

Typ vzorku: kraceny rozbor
Datum odb&ru:  10.11.2025
Klasifikace vzorku: pitna voda

Ptijem provedl: LepeSkovd Dana
Datum piijmu:  10.11.2025
Datum ukonéeni: 14.11.2025

Nazev zkouSky Jednotka Nalezena Limitni Nejistota SOP
hodnota hodnota méfeni metody
chemické analyzy
Pach pfijatelny 127
Chuf piijatelna 127
Barva mg/1 Pt 5 20 (MH) £12% 121
Zakal ZF(n) < 0,50 5 (MH) /13
Vapnik a hoféik mmol/] 1,30 2-3,5 (DH) 6% 1724
Chemicka spotfeba kysliku ChSK-Mn mg/l 0,66 3 (MH) +20% /18
Zelezo mg/l 0,030 0,2 (MH) £11% U1l
Dusitany mg/l 0,007 0,5 (NMH) +7% 7
Dusi&nany mg/1 16,6 50 (NMH) +7% /8
Chloridy mg/l 30.8 250 (MH) +12% 1725
Amonné ionty mg/1 < 0,050 0.5 (MH) 1/9
Chlor volny mg/l 0,04 0,3 (MH) + 18 % /14
[yzikdini analyzy
Konduktivita pfi 25°C mS/m 29.8 125 (MH) + 7% /12
pH 7.0 6,5-9,5 (MH) +0,1 /10
Teplota méfeni pH °C 20,0 /10
mikrobiologické analyzy
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 (MH) 1/20
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 (NMH) 1720
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) /19
Pocéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 2 200 (DH) /19
Enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) 128
odbér vzorkii
odbér vzorkl pitné vody - VII/15

Legenda:

MH-mezni hodnota, DH-doporugené hodnota, NMH-nejvys5i mezni hodnota
Zdrojem limitnich hodnot je Vyhlagka &. 252/2004 Sb. v aktudlnim zn&ni.

Nejistota méfeni (+ %) = uvedend nejistota je rozifena nejistota na hlading pravd&podobnosti U=95% pro koeficient rozsifeni k=2 a
zahmuje viechny p¥ispévky laboratornich &innosti.
Tento protokol miZe byt reprodukovén jediné cely, jeho &&st pouze s pisemnym souhlasem laboratote. Vysledky zkoudek se tykaji

pouze piedmétu zkoudky a nenahrazuji jiné dokumenty. Laboratof je akreditovana Stfediskem pro pesuzovani zplsobilosti laboratoti

ASLAB pod &. 547

V Humpolci, 14.11.2025

Laboratorni informaéni a manazersky systém ANALAB

UMPOLEC 5.1.0

SKA 544, PSC 394 30
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voggé HUMPOLEC, s.r.o.
IGO: 49050541 + DIC; CZ4905054]

Be. Lucie Timova
Vedouci \aboratoﬁ
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